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ISM ATEX NIVEAU 1 E 
Agent d’exécution Électricien 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE : rappel des notions  

 

 Présentation générales des modes de protection 
électriques normalisés et des règles de réalisation et 
de maintenance des installations électriques en 
atmosphères explosives 

 

 Les marquages des matériels 
 

 Les règles d’intervention en ATEX 
 

 Présentation générale de la certification ISM ATEX 
 

 

Durée 

1.5 jours 
 

 

Pré requis   

Titulaire d'une certification ISM-ATEX niveau 1E 
arrivant à échéance 

 

Public concerné 

Personnel de bureau d’étude, Électricien intervenant 
sur site 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 Connaître les risques d’explosion et agir en conséquence afin 
d’éviter l’incident 

 Être capable d’intervenir dans les règles de l’art 

 

Méthodes pédagogiques 

 Exposés de cours 

 Vidéos 

 Échanges d’expériences 

 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée aux 
stagiaires en fin de stage. 

Le certificat ISM-ATEX niveau 1E sera renouvelé par INERIS 
après avoir évalué les stagiaires après un contrôle des 
connaissances. La validité de ce certificat est de 3 ans 

  

Accessibilité aux personnes handicapées : 
 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

 


